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委托单位 北京兴邦物业管理有限责任公司

受检单位 北京兴邦物业管理有限责任公司

受检地址 北京市丰台区万芳园一区

检测项目 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度

限值依据 /

检测依据

《锅炉烟尘测试方法》GB 5468-1991

《固定污染源排气中颗粒物的测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157-1996

《固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017

《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014

《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》HJ/T 398-2007

检测类别 委托检测 样品来源 采样

采样时间 2020-11-19 分析日期 2020-11-19～2020-11-24

检测仪器
GH-60E 自动烟尘烟气测试仪 PT-104/35S 电子天平

ML-LG30 林格曼黑度图

受检设备

锅炉/窑炉厂商：法国德地氏

锅炉/窑炉名称/型号：GTE524

净化方式： 低氮燃烧 排气筒面积：（m2） 0.1257

锅炉投运日期： 2006 年 11 月 主要燃料： 天然气

工 况

含湿量（%） 12.2 排气筒高度（m） 70

基准含氧量（%） 3.5 实测含氧量（%） 7.4

大气压（kPa） 101.31 烟气流速（m/s） 4.25

烟气温度（℃） 56.3 标态干废气量（m3/h） 1399

备注 /

签发人： 审核人： 编制人： 签发日期（检测章）：2020-11-24
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检测结果

样品名称 采样位置 检测项目 实测排放浓度（mg/m
3
） 折算排放浓度（mg/m

3
） 排放速率（kg/h）

锅炉废气
5 号锅炉排气

口

颗粒物 2.7 3.5 3.8×10
-3

二氧化硫 ＜3 ＜4 ＜0.01

氮氧化物 59 76 0.083

样品名称 检测项目 单位 检测结果

锅炉废气 烟气黑度 级 ＜1
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